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RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20200210019004 Datum onderzoek: 10/02/2020  Agent: Jurgen Dierick niet-conform
ALGEMENE GEGEVENS volgens TPO1b

Plaats van onderzoek: Noordstraat 6A, 9000 Gent (Belgié€)

Opdrachtgever: Dave Coolens - Liefblikstraat 25, 9032 Wondelgem (Belgié)

Bedrijf: DaCo Elektro Ond nr/IDnr: BE0563472703
Eigenaar:

Type lokalen: Appartement

Doel onderzoek: 271 - Controle onderzoek

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE METINGEN EN BEPROEVINGEN

Zegel nr: Continuiteitsmeting: OK

Nominale spanning: 230V mono ADS testknop: OK
Hoofdbeveiliging: 40A ADS foutlus: OK
Voedingsleiding: 4 x10 mm2 XVB Bescherming RA OA: OK

Elektrode type: Aardingslus R isolatie: OK, > 0,5 M Ohm
Aantal borden: 1 R aarde: 0.43 Ohm

Aantal stroombanen: 13 ) Schema's: OK

Waarde ADS: 300mA 40A staat vast elektrisch materieel OK
TOELICHTING

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)

Groep I/0/V  Omschrijving Arei nr
1 Contactdozen / | Contactdozen en/of schakelaars zonder bodem moeten bevestigd worden op aangepaste 104
Schakelaars montageplaten (brandveiligheid t.a.v. opbouw schakelmateriaal). (Zie stopcontact

vaatwasmachine)

BESLUIT

De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden
uitgevoerd voor 10/02/2021. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het
controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden. Alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding
zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Het is niet uitgesloten dat er bij herkeuring
bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de
elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks
te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Engergie in te lichten.
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CLAUSULE

Dit onderzoek beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en zonder extra middelen bereikbaar zijn. Schakelaars,
contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt. Toestellen en apparaten maken geen deel uit van dit onderzoek.

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur:  Jurgen Dierick Datum vrijgave: 10/02/2020
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